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Kołobrzeg dnia 27.10.2020r.

diejskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o. o. 
ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

Na podstawie art. 4, ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust.l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbki 
wody pobranej w dniu 25.10.2020r. z wodociągu publicznego Włościborzu ( z punktów: 
Kłopotowo- hydrant podziemny przy posesji nr 10 ) - sprawozdanie z badań Nr 
143/10/2020/NLW z dnia 27.10.2020r. i 142/10/2020/NLW z dnia 26.10.2020r. wykonanych 
przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

stwierdza

- przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Włościborzu pod względem 
bakteriologicznym ( bakterie grupy coli, Escherichia coli), tym samym stwierdza wykonanie 
obowiązku nałożonego decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kołobrzegu nr 56.20 z dnia 21.10.2020r. dotyczącego doprowadzenia jakość wody do 
spożycia do obowiązujących norm pod względem bakteriologicznym z wodociągu 
publicznego Włościborzu.
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1. Wójt Gminy Dygowo ( ePUAP)
2. ZPWIS w Szczecinie- elektronicznie


