JAKOSC WODY DO SPOZYCIA DLA MIASTA KOLOBRZEG - |1 kwartal 2024

Meikainiy | Jednostka |l ot | Booueine Rosciecing
ODCZYN (pH) - 6,5-9,5 7,4 7,5
BARWA mgl/l 15,0 9 4
METNOSC NTU 1,0 0,34 0,15
ZELAZO ng/l 200 36 33
MANGAN ng/l 50 20 <20
TWARDOSC mg/l 60-500*** 238 227
WAPN mg/I nie normowany 79 75
MAGNEZ mg/l 30-125** 8,0 5,0
JON AMONOWY mg/I 0,5 <0,25 <0,25
AZOTYNY mg/l 0,5 <0,005 <0,005
AZOTANY mgl/l 50 1 1
CHLORKI mg/l 250 24 20
SIARCZANY mg/l 250 51 52
UTL:EE&A#&OSC mg/l 5 <0,5 <0,5
PRZEWODNOSC | MO/em™ 2500 509 500
Escherichia coli jtk 0w 100 ml 0 0
Bakterie grupy coli jtk pojs;i(})/l:\ (xerglgf% 0 0
EnterokokKi jtk 0w 100 ml 0 0
Ogolna liczba
bakterii w 22+2°C jtk 100 2 3
po 68h+4h

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

** nie wiecej niz 30 mg/dm3 magnezu, jezeli st¢zenie siarczandéw jest rowne lub wieksze od 250 mg/dm3. Przy
nizszej zawartos$ci siarczandw dopuszczalne stg¢zenie magnezu wynosi 125mg/dm3

*** twardo§¢ wody podana w mg CaCOs/l, aby otrzyma¢ wartos¢ w stopniach niemieckich DH nalezy

pomnozy¢ ja przez 0,056, w stopniach francuskich F pomnozy¢ przez 0,1.
Opracowal: Karol Stankiewicz tel. 669980356



