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"Miejskie Wodociggi i Kanalizacja"
Sp.z 0.0. w Kotobrzegu

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

tel. (94) 306 74 27, fax 94 306 74 01

Dziat Laboratorium
Obroty 1 A, Bogucino
78-100 Kotobrzeg
tel./fax (94) 354 89 80

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

©

BADANIA
—

AB 1156

Data wystawienia sprawozdania:

01.09.2023

Zleceniodawca:

Dziat Produkcji Wody i Sprzedazy

Adres zleceniodawcy:

Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

Numer zlecenia:

NL/01/W/2023

Plan pobierania:

zlecenie state

Cel badania:

Przedtozenie do organu nadzoru

Badany obiekt:

Woda do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania prébki:

SUW Skoczow
78-114 Skoczéw

Numer identyfikacyjny prébki:

49/W/08/2023/1

Rodzaj probki:

Jednorazowa

Protokot pobrania probeki:

49/W/08/2023

Data pobrania prébki:

08.08.2023

| Data przyjecia probki do badan: | 08.08.2023

Metodyka pobierania prébki:

PN-ISO 5667-5:2017-10; IT-130/W,S wyd. 1 z dnia 20.04.2018r.; PN-EN ISO

19458:2007 z wytgczeniem pkt. 4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6

Data rozpoczecia badan:

08.08.2023

| Data zakoriczenia badan:| 11.08.2023

Identyfikacja punktu pobierania:

PPPW woda uzdatniona

Prébkobiorca:

M.Krupinska E.Kania

Stan probki w chwili przyjecia do
Dziatu Laboratorium:

bez uwag

Badania wykonane w laboratorium

Identyfikacja metody Status Jednostka Wynik badania o
e LT T [ TEICS badawczej metody miary Z niepewnoscia rozszerzong* 275
] pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ 7,6 £0,2 6,5-9,5
temp. pomiaru 19,1°C
Akceptowalny
konsumenta i
PN-EN ISO 7887:2012+ przez
5 Barwa Ap1:2015-06 metoda C | A7 mg/1 6 +2 _ bez
nieprawidtowych
zmian
pH pomiaru: 7,7
Akceptowalny
przez konsumenta i
. bez
3 Metnosé PN-EN '80079027'1 2016- | ARz NTU 0,47 +0,11 nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci do
1,0
Przewodnosc elekiryczna PN-EN 27888:1999 AZ uS/cm 457 +29 2500
4 wiasciwa
temp. pomiaru 18,4°C
PN-ISO 6332:2001+
5 Zelazo ogéine Ap1:2016-06 2 AZ ug/1 100 +20 200
wytgczeniem
pkt.7.1.2,7.2,7.3
Pb-06/W/CH wyd. 2 z dn.
30.03.2009 metoda
6 Mangan oparta na normie NzZQ pg/l <20 50
wycofanej z katalogu PKN
rezultat - podano informacyjnie
Liczba kolonii na agarze b
odzywczym w temperaturze 22| o\ e 50 6222:2004 | ARZ jtk/1ml 1[04 ieprawidiowych
7 °C. Metoda plytkowa posiew ) ) jtk/1m 0:4] nlepr:;vr:iagwyc
wgtebny.
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Badania wykonane w laboratorium
Identyfikacja metody Status Jednostka Wynik badania o
Lp. Sl U L badawczej metody miary z niepewnoscia rozszerzong* sl
Obecnosé, liczba bakterii
> : I PN-EN ISO 9308-1:2014- . .
8 grupy coli.Metoda f_||traCJ| 12+A1:2017-04 ARZ jtk/100ml 0 [0;8] 0
membranowe;j.
Obecnos¢, liczba Escherichia
o - . PN-EN ISO 9308-1:2014- . .
9 coli. Metoda f||trgCJ| 12+A1:2017-04 ARZ jtk/100ml 0 [0;8] 0
membranowe;.
Obecnosé, liczba enterokokow. . . )
10 Metoda filtracji membranowej. PN-EN ISO 7899-2:2004 | ARZ jtk/100ml 0 [0;8] 0
Legenda:

Dotyczy: Liczba koloni na agarze odzywczym w temperaturze 22°C - zaleca sig, aby ogodina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej
do sieci wodociggowej; 200 jtk/ 1ml w kranie konsumenta

Dotyczy: Barwa - pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — 15 mg Pt/l

Dotyczy: Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa -temperatura pomiaru, korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury

* Niepewno$¢ rozszerzona dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Okreslona niepewnos$¢ nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobraniem prébki do
badan mikrobiologicznych.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewno$¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 19036: 2020-04 jako ztozong niepewnos$¢ standardowg wyznaczong w oparciu o
potgczenie oddzielnie oszacowanych: niepewnosci standardowej technicznej, niepewnosci standardowej matrycy, niepewnosci standardowej rozktadu organizméw
(dystrybucyjnej).

* Niepewno$¢ rozszerzona dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Okreslona niepewnos$¢ obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobraniem probki do
badan fizykochemicznych.

Status metody:

A - akredytowana metoda badawcza objeta systemem zarzgdzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Laboratorium posiada akredytacje PCA nr AB 1156.

N - nieakredytowana metoda badawcza

R - referencyjna metoda badawcza

Q - metoda badawcza objeta systemem zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02

Z - metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS w Kotobrzegu - decyzja nr 42.HK.2023 z dnia 02.05.2023r.

PPPW - punkt pobierania prébki wody

**NDZ - Najwyzsza Dopuszczalna Zawarto$¢, warto$¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) - podano informacyjnie

Badania fizykochemiczne wykonane przez pracownie wody - osoba autoryzujaca Mikrobiologia - osoba autoryzujgca wyniki:

wyniki: . . o
Beata Czechowicz - kierownik dzialu NL
Edyta Kania - specjalista laborant

Kofobrzeg, 01.09.2023 r Zatwierdzit/Autoryzowat raport: Beata Czechowicz - kierownik dzialu NL

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z UE 910/2014

Oswiadczenie:

Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek.

Bez pisemnej zgody Kierownika Dziatu Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Klient ma prawo ztozy¢ pisemng reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania klientowi sprawozdania przesytka
pocztowg decyduje data stempla pocztowego).

Sprawozdanie sporzgdzono w 2 egzemplarzach.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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