SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH NR 167/10/2023/NLW

F-77/1s-01-Ps-02

4 o e, Wydanie nr 12
Strona: 1/3
.
"Miejskie Wodociggi i Kanalizacja" . . PCA
€IS odoclag anallzacj Dziat Laboratorium RULEHIEICEN TN
Sp.z 0.0. w Kotobrzegu . AKREDYTACI
. Obroty 1 A, Bogucino
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg tel./fax (94) 354 89 80
tel. (94) 306 74 27, fax 94 306 74 01 BADANIA
—
AB 1156
Data wystawienia sprawozdania:| 30.10.2023
Zleceniodawca:| Dziat Produkcji Wody i Sprzedazy
Adres zleceniodawcy:| Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg
Numer zlecenia:| NL/01/W/2023
Plan pobierania:| zlecenie state
Cel badania:| Przedlozenie do organu nadzoru
Badany obiekt:| Woda do spozycia przez ludzi
- . s | SUW Bagicz
Miejsce pobrania probki: 78-111 Bagicz
Numer identyfikacyjny prébki: | 208/W/09/2023/1
Rodzaj prébki:| Jednorazowa
Protokot pobrania probki:| 208/W/09/2023
Data pobrania prébki:|02.10.2023 | Data przyjecia prébki do badar’1:| 02.10.2023
Metodvka pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10; IT-130/W,S wyd. 1 z dnia 20.04.2018r.; PN-EN ISO A
yrap PrODXI:| 19458:2007 z wytgczeniem pkt. 4.4.3,4.4.4, 445 446
Data rozpoczecia badan:{02.10.2023 | Data zakonczenia badah:| 05.10.2023
Identyfikacja punktu pobierania:| PPPW: woda uzdatniona
Prébkobiorca:| Hubert Waliszewski
Stan probki w chwili przyjecia do
Dziatu Laboratorium: bez uwag
Badania wykonane w laboratorium
Identyfikacja metody Status Jednostka Wynik badania "
Lp. T [T badawczej metody miary Z niepewnoscia rozszerzong* oz
Pb-02/S wyd.4 z
. 30.06.2014 r. na
1 Siarczany podstawie testu Merck NZQ me/l <25 250
1.14537.0001
rezultat - podano informacyjnie
Akceptowalny _
PN-EN ISO 7887:2012+ przez konsumenta i
5 Barwa Ap1:2015-06 metoda C | " mg/1 6+2 o
prawidtowych
zmian
pH pomiaru: 7,5
Przewodnos$¢ elektryczna .
3 wiasciwa PN-EN 27888:1999 AZ uS/cm 439 +28 2500
temp. pomiaru 18,5°C
4 Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 NRZQ mg/1 1,02 5,0
5 Twardos$c¢ ogdina PN-ISO 6059:1999 NzZQ mg CaCO3/1 203 60 — 500
6 Wapn PN-ISO 6058:1999 NZQ mg/] 71 -
PN-C-04554-4: 1999
7 Magnez satacznik A NzZQ mg/] 6,16 7-125
PN-82/C-04576/08
8 Azotany metoda oparta na normie AZ mg/] 1,45 £0,24 50
wycofanej z katalogu PKN
9 Azotyny PN-EN 26777:1999 NZQ mg/] <0,005 0,50
rezultat - podano informacyjnie
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Badania wykonane w laboratorium

Identyfikacja metody Status Jednostka Wynik badania o
Lp. Sl U L badawczej metody miary z niepewnoscia rozszerzong* sl
10 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 NZQ mg/1 <0,25 0,50
rezultat - podano informacyjnie
11 Chlorki PN-ISO 9297: 1994 AZ mg/1 14 +2 250
Liczba kolonii na agarze
odzywczym w temperaturze 22 . itk /1ml . . b(_ez
12 °C. Metoda plytkowa posiew PN-EN ISO 6222:2004 ARZ jtk/1m 1 [0;4] mepraw@owych
zmian
wgtebny.
Obecnosé, liczba enterokokow. . .
13 Metoda filtracji membranowej. PN-EN ISO 7899-2:2004 | ARZ jtk/100ml 0 0
14 pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ - 74 +£0,2 6,5-9,5
temp. pomiaru 18,6°C
Akceptowalny
przez konsumenta i
. bez
15 Metnosé PN-ENISO 7027-1:2016- | 7 g 7 NTU 0,23 0,05 nieprawidiowych

09 zmian. Zalecany

zakres wartosci do

1,0
PN-ISO 6332:2001+
: . Ap1:2016-06 z
16 Zelazo ogdlne wytaczeniem NZQ pg/l <20 200
pkt.7.1.2,7.2,7.3
rezultat - podano informacyjnie
Pb-06/W/CH wyd. 2 z dn.
30.03.2009 metoda
17 Mangan oparta na normie NZQ pg/l <20 50
wycofanej z katalogu PKN
rezultat - podano informacyjnie
Obecnosé, liczba bakterii
> : " PN-EN ISO 9308-1:2014- .
18 grupy coli.Metoda flltracp 12+A1:2017-04 ARZ jtk/100ml 0 0
membranowe;j.
Obecnosé, liczba Escherichia
o - " PN-EN I1SO 9308-1:2014- .
19 coli. Metoda flltrgql 12+A1:2017-04 ARZ jtk/100ml 0 0
membranowe;.
Legenda:

Dotyczy: Siarczany - parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody

Dotyczy: Twardo$¢ ogodlna - w przeliczeniu na weglan wapnia: warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozgdana dla zdrowia ludzkiego,
ale nie naktada obowigzku uzupetniania przez przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudzien 2017 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dotyczy: Magnez - nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jesli stezenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarto$ci siarczanéw dopuszczalne stezenie
magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozgdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania
minimalnej zawarto$ci podanej w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudzien 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, przez przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne (Dz.U z 2017 r. poz. 2294)

Dotyczy: Azotany - nalezy spetni¢ warunki: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie warto$¢ w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanéw (NO3) i azotynéw (NO2) w
mg/l, ponadto aby stezenie azotynéw w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowe;j lub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczato warto$¢ 0,1 mg/l.

Dotyczy: Azotyny - nalezy spei¢ warunki: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie warto$¢ w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandéw (NO3) i azotynéw (NO2) w
mg/l, ponadto aby stezenie azotynéw w wodzie wprowadzonej do sieci wodociagowe;j lub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczato warto$é 0,1 mg/l.

Dotyczy: Chlorki - parametr powinien by¢é uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody

Dotyczy: Liczba koloni na agarze odzywczym w temperaturze 22°C - zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej
do sieci wodociggowej; 200 jtk/ 1ml w kranie konsumenta

Dotyczy: Barwa - pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — 15 mg Pt/l

Dotyczy: Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa -temperatura pomiaru, korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

* Niepewno$¢ rozszerzona dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Okreslona niepewnos$¢ nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobraniem probki do
badan mikrobiologicznych.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewno$¢ zgodnie z normg PN-ISO 29201: 2022-02 (podejscie catosciowe) jako ztozong niepewnos¢ standardowg
wyznaczong w oparciu 0 zmiennos$¢ operacyjng i zmiennosé wewnetrzng.

* Niepewnos$¢ rozszerzona dla poziomu ufnosci 95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2. Okreslona niepewno$¢ obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobraniem prébki do
badan fizykochemicznych.

Status metody:

A - akredytowana metoda badawcza objeta systemem zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Laboratorium posiada akredytacje PCA nr AB 1156.

N - nieakredytowana metoda badawcza

R - referencyjna metoda badawcza

Q - metoda badawcza objgta systemem zarzgdzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02

Z - metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS w Kotobrzegu - decyzja nr 42.HK.2023 z dnia 02.05.2023r.

PPPW - punkt pobierania probki wody

**NDZ - Najwyzsza Dopuszczalna Zawarto$¢, warto$¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) - podano informacyjnie
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Badania fizykochemiczne wykonane przez pracownie wody - osoba autoryzujaca Badanie fizykochemiczne wykonane przez pracownie Sciekéw - osoba
wyniki: autoryzujaca wyniki:
Edyta Kania - specjalista laborant Karolina Wisniewska - specjalista laborant

Mikrobiologia - osoba autoryzujaca wyniki:

Karolina Kacprzak - specjalista laborant

Kofobrzeg, 30.10.2023 r Zatwierdzit/Autoryzowat raport: Beata Czechowicz - kierownik dzialu NL

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z UE 910/2014

Oswiadczenie:

Wyniki badania odnoszg si¢ wytgcznie do badanych prébek.
Bez pisemnej zgody Kierownika Dziatu Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Klient ma prawo ztozy¢ pisemng reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania klientowi sprawozdania przesytka
pocztowg decyduje data stempla pocztowego).

Sprawozdanie sporzgdzono w 2 egzemplarzach.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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